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Início – Blecaute 28/08/2013

❏ Queimadas provocaram o 
des ligamento da linha de 
trans mis s ão de 500 KV Ribeiro 
Gonçalves -São J oão do Piauí, 
circuito 2 – IENNE

❏ Na s equência, também devido a 
queimada, foi des ligada a s egunda 
linha Ribeiro Gonçalves -São J oão 
do Piauí, circuito 1 – TAESA , 

❏ Configurando, s egundo o 
Operador Nacional do Sis tema 
Elétrico (ONS), uma contingência 
dupla, caus ando a s eparação da 
região Nordes te do res tante do 
Sis tema Interligado Nacional 
(S IN).

Fonte: G1

Presenter
Presentation Notes
Configurando uma contingência dupla, que conduziu à perda de sincronismo e consequente separação da região Nordeste do restante do Sistema Interligado Nacional (SIN), havendo perda de carga de aproximadamente 10.900 MW, com o desligamento adicional das seguintes linhas de 500 kV de interligação do SIN com a região Nordeste:• Presidente Dutra / Teresina Circuitos 1 e 2;�• Presidente Dutra / Boa Esperança; e�• Bom Jesus da Lapa / Rio das Éguas.Após identificada a origem da ocorrência, deu-se início à recomposição das cargas da região Nordeste, tendo a das capitais sido, praticamente, concluída às 17h30.



Reestruturação das atividades de fiscalização
2014 – Fiscalização Estratégica

❏ Objetivo Estratégico: 

❏ 11. Modernizar e aperfeiçoar os  proces s os  de fis calização

❏ Iniciativa Es tratégica:

❏ Des envolver e implantar metodologia para 
realizar acompanhamento contínuo e 
diagnós tico preventivo.



Reestruturação das atividades de fiscalização
2014 – Fiscalização Estratégica



Fiscalização Estratégica - Produto



Implantação do Sistema de Gestão Geoespacializada da Transmissão - GGT



Reunião Técnica Manutenção de Faixas de Segurança -
30/05/2017

❏ Presença de todas as transmissoras localizadas em 
interligações  regionais  – 16 conces s ionárias ;

❏ Utilização dos  dados  cons olidados  do SIPER/ONS de 
agos to de 2014 à janeiro 2016;

❏ Apres entação das  20 LT  com maiores  quantidades  de 
des ligamentos  forçados  provocados  por queimadas  
que s ão agrupadas  em 3 áreas  dis tintas :

Área 1 – abrange o Oes te da região Nordes te e o 
Norte do es tado de Tocantins ; 

Área 2 – abrange o Les te da região Nordes te; e 

Área 3 – abrange o Norte do es tado de São Paulo,  
Sudoes te do es tado de Minas  Gerais  e Sudes te do 
es tado de Goiás .



Formalização de um Termo de Execução Descentralizada –
TED com o INPE

❏ Investimento de R$ 750.000,00;

❏ Fomento de atividade de pes quis a entre órgãos  públicos ;

❏ Foco na prevenção de desligamento por queimadas;

❏ 1º Seminário GGT com participação das 18 empresas de 
transmissão monitoradas realizado em 14/03/2018;

❏ 2º Seminário GGT com participação das 20 empresas de 
transmissão realizado em 13/02/2019;

❏ Campanhas de Prevenção de Queimadas: 2018 e 2019



Campanha de Prevenção de Queimadas 2018



Campanha de Prevenção de Queimadas 2019



Campanha de Prevenção de Queimadas 2019



Evolução de Atividades



Monitoramento do GGT



RESULTADOS



Distribuição de Desligamentos por Queimadas
em Linhas de Transmissão

❏ Dados não 
cons olidados  até 
05/09/2019

❏ Fonte: S IPER/ONS



Distribuição de Desligamentos por Queimadas
em Linhas de Transmissão

❏ Dados não 
cons olidados  até 
05/09/2019

❏ Fonte: S IPER/ONS



Variação da posição relativa da Queimada
como principal causa conhecida 



Percentual de redução nos desligamentos por queimadas 
(de janeiro a setembro)



Efetividade da limpeza dos vãos LT 500 kV Ribeiro Gonçalves –
São João do Piauí C1 - Vão 170 a 176



Efetividade da limpeza dos vãos LT 500 kV Ribeiro Gonçalves –
São João do Piauí C1 - Vão 170 a 176



Efetividade da limpeza dos vãos: LT 500 kV Ribeiro Gonçalves –
São João do Piauí C1 - Vão 360 a 366



Efetividade da limpeza dos vãos: LT 500 kV Ribeiro Gonçalves –
São João do Piauí C1 - Vão 360 a 366



Efetividade da limpeza dos vãos: LT 500 kV Ribeiro Gonçalves –
São João do Piauí C1 - Vão 360 a 366



Ações tomadas pela SFE



Fiscalização Responsiva

❏ Melhora da qualidade da informação, transformando desligamentos com causas 

“indeterminadas ” em caus as  conhecidas , para que o diagnós tico pudes s e s er precis o;

❏ 23 Planos  de Melhorias  e Providências  com os  agentes  conces s ionários  detentores  da 

conces s ão de linhas  de trans mis s ão com elevado taxa de incidências  de des ligamentos  

por queimadas ;

❏ Ações  fis calizadoras  de campo relacionadas  a limpezas  de faixas  de s egurança de linhas  

de trans mis s ão nos  anos  de 2018 e 2019;



Obrigada

ENDEREÇO: SGAN 603 Módulos I e J - Brasília/DF
CEP: 70830-110
TELEFONE GERAL: 061 2192 0000
OUVIDORIA SETORIAL:167
E-mail: erikanascimento@aneel.gov.br

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
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